
Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети пос. Детчино, Калужской обл.,за 2019г. 

дата Точки отбора проб цветность 

отбора 
градус 

ед.изм. цветности 
ПДК 20 

16.01.19. lvл.Ленина, 130 1,4 
·ул.Матросова,9 1,8 

06.02.19. vл.Матросова,9 1,6 
ул.Ленина, 130 1,8 

13.03.19. lvл.Матросова,9 1,8 
lvл.Ленина, 130 1,4 

11.04.19. IУЛ.Матросова,9 1,8 
1vл.Ленина, 130 1,6 

06.05.19. ул.Матросова,9 1,8 
ул.Ленина, 130 1,4 

10.06.19. lvл.Матросова,9 1,8 
lvл.Ленина, 130 1,2 

01.07.19. lvл.Матросова,9 1,4 
lvл.Ленина, 130 1,2 

01.08.19. ул.Матросова,9 1,2 
vл.Ленина, 130 1,6 

11.09.19. ул.Ленина, 130 1,6 

01.10.19. lvл.Матросова,9 1,2 
ул.Ленина, 130 1,2 , 
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вкус муnюстъ 

балл мг/дм3 

2 1,5 
о 2,7 
о 4,7 

о 2,9 
о 1,9 

о 2,8 
о 2,2 

о 2,8 
о <0,58 

о 3 
о 0,87 

о 6,3 
о <0,58 

о 4,1 
о 2,6 

о 5,1 
о 1,29 

о <0,58 

о 2,7 
о <0,58 

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП·" Калугаоблводоканал" 

Железо 
общее хлорид- ион 

мг/дм3 мг/дм3 

1 350 
0,45 19 
0,73 15 

0,4 

0,44 

1,2 
0,19 

0,24 

0,12 

0,57 
0,41 

0,44 

0,26 

0,81 
0,15 

Начальник ИБЛ ЛВ m " Калусаоблв�дока� В.А.Юданова

Аммиак и Окисляемость 
ионы нитркr- ион нитрат-ион перманганапiая кремний 

аммония 

мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 

2 3 45 5 10 
О, 19 0,004 1,28 0,44 
0,27 0,007 0,61 0,6 

0,11 0,0045 1,4 

<0,10 0,006 1, 12 

<0,10 <0,003 2,2 

0,2 <0,003 1,06 

О, 13 <0,003 1,5 

0,14 <0,003 1,24 

О, 1 <0,003 0,7 

О, 14 <0,003 0,77 

9,5 
0,18 <0,003 0,99 9,3 

хлор Общее 
остаточный микробное 
активный термотолерантные общие ЧИСЛО 

колиформные колиформные 

бактерии бактерии 

мг/дм3 КОЕ в 100 смЗ КОЕ в. 100 смЗ КОЕ в 1 смЗ 
0,3-0,5 отс. в 100 смЗ отс.в 100 смЗ не> 50 
<0,05 не обн не обн о 

0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн 1 

0,19 не обн не обн о 

<0,05 не обн не обн о 




